MADONAS NOVADA PASVALDIBA
IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572
Saicta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madona
06.10.2014.
Uz 03.10.2014.

Visiem ieinteresétajiem piegadatajiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procediira: ,,Pirmsskolas izglitibas iestades &kas
rekonstrukcija par pansionatu”, identifikacijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pa$valdibas iepirkumu komisija 03.10.2014.ieintereséto
piegadataju sanaksmé sap€ma ieinteres€to piegadatdju jautdjumus iepriek$minétaja
iepirkuma procediira un saskand ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta treSo dalu
sniedz atbildes:

1. Jautajums:

Udensapgades projektd noradits, ka karstd tGdens sagatavo$ana 700 1 tilpuma
kombinétaja Gdens silditaja. Darbu apjomos $ada silditaja nav.

ATBILDE uz 1. jautajumu:
Objekta jau ir esoss 700 1 tilpuma tdens silditajs.

2. Jautajums:

Siltumapgades projekta noradits, ka apkures tiklus paredzéts pieslégt pie esosa
siltummezgla. Ka tiek paredzéta apkures regulésana?

ATBILDE uz 2. jautdjumu:
Apkure paredzéta divcaurulu ar individualu telpu temperatiiras regulésanu ar radiatoru
termostatiem, plismas reguléSanai ir paredzeéti plismas regulatori pie radiatoriem
atpludes caurulé. Ekas siltuma ievada paredzeti noslégventili.

3. Jautajums:

Projekta ugunsdzésibas tidensvada izbiive paredzéta gridas konstrukcija, vai to
iespgjams izblvet pa griestiem?

ATBILDE uz 3. jautajumu:
Ir paredz€ta izbiive pa griestiem. Skatit projektu, kur ir paradita izblives shéma. Nenemt
véra paskaidrojuma raksta teksta rindu, kur minéts, ka Ugunsdzésibas iidensvads no
terauda cinkotam ididens un gazu caurulem DNS8O izbuvets zem I.stava gridas,
siltumizolacija.

4. Jautdjums:
Projekta noradits, ka santehnisko ieri¢u izveli saskano ar Pasititaju bavdarbu gaita.
Kadi cenu kategorijai un kadam analogam jaatbilst $§im iericeém?
ATBILDE uz 4. jautajumu:
Fajansa izlietnes un klozetpodi ar skalojamajam kastém paredzéti ,,Cersanit” limena,
jaucgjkrani ,,Magma” [Tmena vai péc cenas analogi.



5. Jautajums:
Pansionata biivdarbu apjomos pozicija 1.2.-1 un 1.2.-2 tiek apSaubits noraditais
apjoms.
ATBILDE uz 5. jautajumu:
Darbu daudzumu saraksta pozicijas Nr.1.2.-1 un 1.2.-2 noraditie daudzumi ir pareizi,
bet pasutitajs precizé pozicijas Nr.1.2.-1 darba nosaukumu un izsaka to sekojosi:

Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums

Meérvieniba
Daudzums

[\

1.2.-1 Miira starpsienu demontaza m2 | 563,00

6. Jautajums:

Pansionata bivdarbu apjomos pozicija 1.11.-1 - Sanmezglu piederumu uzstadi$ana-

nav noradit komplektacija

ATBILDE uz 6. jautajumu:
Pasiititajs precizé Darbu daudzumu saraksta pozicijas Nr.l1.11.-1 “Sanmezglu
piederumu uzstadi$ana” komplektaciju, papildinot mingtas pozicijas darba nosaukumu,
un izsaka to sekojosi:

Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums

Meérvieniba
Daudzums

Sanmezglu piederumu uzstadisana ( koml.
tualetes papira turétajs, Skidro ziepju turétajs,
dvielu turétajs pie sienas, neliels dusas
plauktins$ pie sienas mazgasanas lidzekliem,
1.11.-1 atkritumu urna — ietilpiba 151, materials Kmpl. | 23,00
plastikats, kustigs vaks. Spogulis pie izlietnes,
izméri: ne mazak ka 600x800mm. Stiprinas pie
sienas uz distanceriem (distanceru diametrs
40mm). Spogulis ar aizsargplévi.

7. Jautdjums:
Pansionata biivdarbu apjomos pozicija 1.11.-10 - Dusas nolaiZzamais sédeklis- nav
noradits kadam svaram
ATBILDE uz 7. jautajumu:
Pasutitajs papildina Darbu daudzumu saraksta pozicijas Nr.1.11.-10 darba nosaukumu
un izsaka to sekojosi:

Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums

Meérvieniba
Daudzums

o
»
o
o

1.11.-10 Dusas nolaizamais sédeklis - min. svars 120 kg | Gab.




8. Jautajums:
Pansionata biivdarbu apjomos pozicija 7.3-29.- Metala virtuves izlietne ar malu, ar
sifonu, uzstadiSana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizacijai - nav noraditi
izlietnes izmeri.
ATBILDE uz 8. jautajumu:
Pasiititajs groza Darbu daudzumu saraksta pozicijas Nr.7.3.-29 darba nosaukumu un
daudzumu, un izsaka poziciju sekojosi:

< (72}
Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums S =
10 <
S A
Metala virtuves izlietne ar malu, ar sifonu,
uzstadiSana, stiprinot pie sienas, pievienojot
kanalizacijai:
7.3.-29 Izlietne "Lay-ON L50x60S" 500x600 vai Gab. | 3,00
analogs - 2 gab.;
Izlietne "Lay-on REV L80x60S" 800x600 vai
analogs -1 gab.

9. Jautajums:
Pansionata biivdarbu apjomos pozicija 7.3-31- Klozetpoda roku balsta cilvékiem ar
ipaSam vajadzibam, uzstadiSana, stiprinot pie sienas - komplekta ir viens vai divi
balsti?
ATBILDE uz 9. jautajumu:
Pasiititdjs groza Darbu daudzumu saraksta pozicijas Nr.7.3.-31 darba nosaukumu un
izsaka to sekojosi:

Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums

Meérvieniba
Daudzums

Klozetpoda roku balsti cilvékam ar Tpasam

vajadzibam: rokturis podam pie sienas blakus Gab. | 12.00

podam, nolaizams rokturis pie poda. ) ’
Komplekta divi balsti.

7.3.-31

10. Jautdjums:

El. sadala nav noradita zem&juma kontara.

ATBILDE uz 10. jautajumu:
Sadales telpa Nr.35 ir noradits ka galvena el. sadalne jasazemé Rz=10 omi. Materialu
specifikacija ir attiecigie materiali sazem&juma izveidei. Sazem&umu veikt sadalnes
telpa, iedzenot vertikali zem&juma elektrodus caur gridas segumu, ievérojot apak$zemes
komunikacijas.

Ludzam piedavajumu sagatavoSana nemt véra iepriekSmin€tos grozijumus un
izmantot publicétos Darbu daudzumu sarakstus ar 06.10.2014.grozijumiem!

Komisijas priek$sédetajs s A .Vil3kérsts

Arcimovita 64860571






