% MADONAS NOVADA PASVALDIBA
IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madona
09.10.2014.
Uz 06.10.2014.

Visiem ieinteresetajiem piegadatajiem

Par saraksti Nr.4 iepirkuma procediira: ,,Pirmsskolas izglitibas iestides &kas
rekonstrukcija par pansionatu”, identifikacijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada paSvaldibas iepirkumu komisija sanéma ieintereséta piegadataja
jautajumus iepriekSminétaja iepirkuma procediira un saskapa ar Publisko iepirkumu
likuma 30.panta tre$o dalu sniedz atbildes:

1. Jautajums:

Lokala tame Nr.7 IEKSEJAIS UDENSVADS UN KANALIZACIJA
Pozicija Nr.7.1.-20 “Dusas jaucgjkrans, ar stieni, radzinu” kopa 27 kompl. tames forma.
26 gab. rasgjuma UK-5 (apzim&jums D23,D25 — nav, D24 — 2 gab.).

Kada veida ir paredzets novadit KA tidens no dusas? Traps? Dusas paliktnis? Vai
trapus, dusas paliktpus jaiek]auj tamé, kura tames pozicija?
Lidzu parbaudit un precizét darba apjomus!
ATBILDE uz 1. jautajumu:

Tehniska projekta rasgjuma UK-5 ir klidaina dusu numeracija - D24 japarlabo
uz D25. D23 atrodas 3 stava telpd Nr. 10. Darbu daudzumu saraksta noraditais
daudzums pozicijai Nr.7.1.-20 ir pareizs (kopgjais dusu skaits nemainas).

Dusas paredzets gridas traps D50. Tade] Darbu daudzumu saraksts tiek
papildinats ar jaunu poziciju Nr.7.3.-48 sekojosi:
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2. Jautdjums:

Lokala tame Nr.7 IEKSEJAIS UDENSVADS UN KANALIZACIJA
Pozicija Nr.7.1.-16 “Klozetpoda noslégkrana Dnl15, uzstadiSana, stiprinot pie sienas”;
Pozicija Nr.7.3.-26 “Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti, uzstadiSana, stiprinot pie
gridas ar dibe]skriivém, pievienojot kanalizacijai”;
Pozicija Nr.7.3.-27 “Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti cilvékiem ar Ipa$am
vajadzibam, uzstadiSana, stiprinot pie gridas ar dibelskriivém, pievienojot
kanalizacijai”;

kopa 27 kompl. tames forma;

28 gab. raséjuma UK-5 (apzim&jums P11 — 2 gab)
Liadzu parbaudit un precizét darba apjomus!
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ATBILDE uz 2. jautajumu:

Tehniska projekta rasgjuma UK-5 ir kliddaina klozetpodu numeracija — P11
japarlabo uz P28.

Darbu daudzumu saraksta noraditais daudzums pozicijai Nr.7.3.-26 nav pareizs un
tiek grozits, izsakot poziciju sekojosi:

< 0
R
Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums S 5
& 3
p A
Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti,
7.3.-26 uzstadisana, stiprinot pie gridas ar kmpl. | 16,00
dibelskriivém, pievienojot kanalizacijai

3. Jautajums:

Lokala tame Nr.7 IEKSEJAIS UDENSVADS UN KANALIZACIJA
Pozicija Nr.7.3.-39 “PieslégSanas esoSai kanalizacijai” 5 vietas — vai $aja pozicija
jaieklauj caurules d110 ieguldi$anas darbus grunti no &kas lidz akai K1-1, K1-2, K1-3,
K1-4, K1-5 (4,65m x 5)?
ATBILDE uz 3. jautajumu:

NE, 3aja pozicija nav jaieklauj caurules d110 ieguldi$anas darbus grunti no €kas

lidz akai, jo pieslégSanas ir paredzéta pie eso$as K1 iekstelpas. Iznémums ir virtuves
pieslégums, kur jaieriko tauku kérajs.

4. Jautajums:

Lokala tame Nr.8 APKURES SISTEMAS REKONSTRUKCIJA
Pozicija Nr.8.1-51 “Apkures radiators C22-400-600” 7 gab. tames forma

6 gab ras€juma AVK-5
Ludzu parbaudit un precizét darba apjomus!
ATBILDE uz 4. jautajumu:

Darbu daudzumu sarakstd pozicijai Nr.8.1.-51 daudzums ir noradits pareizs.

Apkures radiators C22-400-600 atrodas 2 stava telpa Nr.15; 20; 21; 29 (lapa AVK-3) un
3 stava telpa Nr. 18; 21; 22. (lapa AVK-4).

S. Jautajums:
Lokala tame Nr.9 VENTILACIJAS SISTEMAS IZBUVE

Rasgjums

AVK-10
9.1.-115 Piepludes metala difuzori D100 montaza | gab | 41,00 40
9.1.-116 Nostices metala difuzori D200 montaza | gab | 64,00 7
9.1.-117 Nosiices metala difuzori D160 montaza | gab | 12,00 31
9.1.-118 Nosiices metala difuzori D125 montaza | gab | 31,00 12
9.1.-119 Nosiices metala difuzori D100 montaza | gab [ 7,00 59

Lidzu parbaudit un precizét darba apjomus!



ATBILDE uz S. jautajumu:
Darbu daudzumu sarakstd mingtajam pozicijam ir noraditi klidaini daudzumi. Tadgl
ozicijas tiek grozitas atbilsto$i raséjumam, izsakot tas sekojosi:
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9.1.-115 Piepludes metala difuzori D100 montaza gab 40
9.1.-116 Nosuces metala difuzori D200 montaza gab 7
9.1.-117 Nosiices metala difuzori D160 montaza gab 31
9.1.-118 Nosiices metala difuzori D125 montaza gab 12
9.1.-119 Nosiices metala difuzori D100 montaza gab 59

6. Jautajums:
Lokala tame Nr.9 VENTILACIJAS SISTEMAS IZBUVE
Pozicija Nr.9.1.-140 “Siltumizolacija” 1 obj. — lidzu atSifret!
Ko un kur ir paredzgts izol&t, ar kadu izolaciju (marka, biezums)?
ATBILDE uz 6. jautajumu:
Projekta autors skaidro, ka siltumizolacija ir paredzéta béninu telpa, un groza Darbu
daudzumu saraksta pozicijas Nr.9.1.-140 darba nosaukumu, izsakot poziciju sekojosi:
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Komisijas priek§seédetajs A.Vilskersts

Arcimovica 64860571






