MADONAS NOVADA PASVALDIBA
IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madona
22.10.2014.
Uz 20.10.2014.

Visiem ieinteres€tajiem piegadatajiem

Par saraksti Nr.22 iepirkuma procediira: ,,Pirmsskolas izglitibas iestades &kas
rekonstrukeija par pansionatu”, identifikacijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pa$valdibas iepirkumu komisija sanéma ieintereséta piegadataja
jautdjumus iepriekSminétaja iepirkuma procediira un saskana ar Publisko iepirkumu
likuma 30.panta treSo dalu sniedz atbildes:

1. Jautajums:

Kur jauzstada tames 1-70 pozicija paredzétais plismas méritajs (vai domats siltuma
skaititajs?) un 1-71 pozicija paredzetais cirkulacijas siknis?

ATBILDE uz 1. jautajumu:

Ja, Darbu daudzumu saraksta lokalas tames Nr.8 “Apkures sist€mas
rekonstrukcija” pozicija 8.1.-70 “Plismas meéritdgja Q=10m3/h Dn40, montaza”
paredzétais plismas meritajs ir domats siltuma skaititajs. Tas tiek uzstadits uz iek3¢jas
siltumapgades sisteémas caurulvada pie ievada €ka (telpa Nr.2).

Darbu daudzumu saraksta lokalas tames Nr.8 “Apkures sisteémas rekonstrukcija”
pozicija 8.1.-71 “Cirkulacijas stknis Magnal 40-120F montaza” paredzg&tais
cirkulacijas stknis tiek uzstadits uz iek$¢jas siltumapgades sistémas caurulvada, kas
aiziet uz ventilacijas iekartu, pie ievada €ka (telpa Nr.2).

2. Jautajums:

Ko regulés tames 1-72 pozicija paredzétais vadibas kontroles bloks ar ara temperatiiras
sensoru, ja projekta nav regul&joso varstu?

ATBILDE uz 2. jautijumu:

Nemot véra, ka darbu izpildé paredz&ts tikai iemontet plismas méritaju (siltuma
skaititaju) un siltummezgla parbiive netiek veikta, §1 pozicija nav nepiecieS8ama. Tadél
tieck grozits Darbu daudzumu saraksts lokalas tames Nr.8 “Apkures sist€mas
rekonstrukcija”, izslédzot poziciju Nr.8.1.-72 “Vadibas kontroles bloka montaza” 1
kmpl. sekojosi::

Nr.p.k. | Kods Darba nosaukums
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3. Jautajums:
Kas japaredz tames pozicija 1-77 "MontaZas materidli siltummezglam"? Ja japarbiivé
siltummezgls, lidzam pievienot projektam siltummezgla rasgjumus ar specifikaciju!

ATBILDE uz 3. jautajumu:
Montazas materiali siltummezglam ir domati ka papildmateriali, savienojot eso$o
siltumtrases ievadu ar jauno siltumtrasi.

Komisijas prick$sédétajs y A.Vilskersts

Arcimovi¢a 64860571



